MR 1 URZAD GMINY PANKI

659007731907725507

o 2‘!“03”

Acris do koresponderc |.. el A%{M(‘ vodnis . /;W/A’\

TAURON Dystrybucia S A

Oddzial w Cagatochowin ’ TAU Ro N
Rejon Dystrybudji Caestochowa Zachod

ul. Klonowa 1, 42.700 Lulilinks

tel.: 34 351 5300 DYSTRYBUCJA

fax 343561203

e-mail: czestochowazachod rd@tauron dystrybucya pl 1001556552
Czestochowa, dn. 2014-03-18 Gmina Panki
ul. Tysiaclecia 5
Nr warunkow: WP/029184/2014/008R03 ?:: 42!14% PANKI
Tor 2 Rl 2249,0000005
100100
WARUNKI PRZYLACZENIA
Whioskodawca:
Gmina Panki
ul. Tysiaclecia §
42-140 PANKI|
biekt: przepompownia sciekow
Adres przylaczanego obiektu: Cyganka
42-140 PANKI

numery dzialek: 80/1

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkéw przylgczenia w dniu: 2014-02-18.
Odpowiadajac na wniosek z dnia 2014-02-18, informujemy, ze zapewniamy przylaczenie do sieci OSD | dostawg
energii elektrycznej o catkowitej mocy przylaczeniowej:

Przylacze 1. 9,0 kW dla zasilania podstawowego, na ponizszych warunkach.
A. Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)
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Migjscs przylgczenia! stup linii napowietrzne] nN, zasilangj ze stacjl transformatorowsj SN/nN Cyaanka-
Pacanow [5-S107].

a) Miejsce dostarczania energii elekiryczne|; zaciski pradows na wyjsciu przewoddw od zabezpieczenia w
zestawie zigczowo — pomiarowym, w kierunku instalacji odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzgdzer elekiroenergetycznych: zaciski pradowe na wyisciu
przewodow od zabezpieczenia w zestawie ztgczowo — pomiarowym, w kierunku instalacji odbiorey,

Przylgczenie obleklu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylgcza: TAURON Dystrybucja S.A. w granicy dziatki 80/1 w mie‘scu uzgodnionym zabuduje
zestaw zlaczowo-pomiarowy, wykona przylacze kablowe YAKXS 4x35 mm’,

b) w zakresie sieci: nie dotyczy,

c) w zakresie przylaczanych urzadzen, Instalacji Whnioskodawcy: Wnioskodawca z szafki pomiarowej
wyprowadzi zalicznikowa linle zasilajgca do miejsca poboru mocy.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciv N4 kV:

a) rodza ukliadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie zlgczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dzialki,

Zabezpieczenia glowne:

a) prad znamionowy: 16 A,
b) lokalizacja: w zestawie ztaczowym zlokalizowanym w granicy dzialk|,

Dia doboru aparatury, spodziewang wartos¢ pradu zwarcia w migjscu dostarczania energii elekirycznej
przyjac wg obliczen, jednak nie mniej niz 10 kA,

Wymagany stopien skompensowania mocy biemej, tg ¢ £ 0,4.
Siec nN pracuje w uktadzie: TN-C.
Okresla sig nastgpujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania |ednorazowe) przerwy, ). catkowitej, jednoczesne) przerwy w zasilaniu wszystkich migjsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

+ dla przerwy planowane] - 16 godz.,
+ przenwy nieplanowanej - 24 godz.,
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Zalgczniki:

Zal. nr 1 - informacje dia zawarcia umowy o przylgczenie

K.
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b) lgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sumg czasow trwania przerw jednorazowych,
tj. calkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

« przerw planowanych — 35 godz.,
* przeny nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkdw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylaczenie termin waznosci ninigjszych warunkéw przylaczenia wydluza
sig na okres waznosci umowy o przylaczenie.

Informacje dodatkowe

Instalacje przylaczanego obiektu od miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych
Whioskodawca winlen wykonat we wlasnym zakresie, zgodnie z abowligzujgecymi przeplsami | normami.
Przylaczane przez Whnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzaé do sieci lub instalacjl innych odbiorcéw
zaklocenn o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napigcia lub
odksztalcenia jego przebiegu).

Dopuszczalny poziom zmiennoéci parametrow technicznych energii elekirycznej: parametry techniczne
w migjscu dostarczania energli elekiryczne] winny byc z godne z aktualnie obowiazujacymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegolowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007r, Nr 93, poz. 623, z pbzn. zm.).

. OSD zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia do miejsca rozgraniczenia wlasnosci

urzadzen elektroenergetycznych, po wezesnigjszyim zawarciu przez Whnioskodaweg umowy o przylaczenie do
sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz
1059 wraz z pozniejszymi zmianami | rozporzadzeniami wykonawczymi), zwane] dalej ustawg ,Prawo
Energetyczne”,

Grupa taryfowa zostanie ustalona, w oparciu o obowigzujacg Taryfe, przed podpisaniem umowy
kompleksowej lub umowy o Swiadczenie uslug dystrybucii.

Na caly zakres inwestycji okreSlony w warunkach przylaczenia wymagane jest opracowanie | uzgodnienie z
0OSD: projektu wymaganego ustawa Prawo budowlane omaz projekiu wykonawczego.

Przed przystapieniem do projektowania, szczegoly dotyczace niniejszych warunkow przylaczenia projektant
winien uzgodni¢ z Rejonem Dystrybucji Czestochowa.

Okreslony w warunkach przylgczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowe| dostawy energii
elekiryczne|. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyc we wlasne, niezalezne
Zrodlo energii, podigczone w sposéb uniemozliwlajgcy podanie napiecia do sieci przedsigbiorstwa
energetycznego

Warunki przylaczenia zostaly okreslono dia siandardowych parametiow energil elekirycznej okreslonych w
ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku kolizji projektowanego obieklu 2z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwrdcic¢ sig do Rejonu Dystrybuciji Czestochowa z wnioskiem o okreslenie warunkow
przebudowy tych urzadzen,

OSD o$wiadcza, ze po zawarciu umowy o przylaczenie oraz speinieniu przez Wnioskodawce postanowlen
niniejszych warunkow przylaczenia | po wykonaniu niezbednych urzgdzen elektroenergetycznych, ktérych
realizacja nastapi na podstawie zawarte| migdzy stronami umowy o przylaczenie — zapewnia dostawg energil
elektrycznej] na zasadach okreSlonych we wlasciwych przepisach. Ninigjsze oswiadczenie jest
oswiadczeniem, o ktorym mowa w art. 7 ust. 14 ustawy Prawo Energetyczne | arl. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst ednolity Dz. U. z 2010 Nr 243, poz. 1623 wraz z poznigjszymi
zmianami) | winno by¢ fraktowane |ako przyrzeczenie zawarcia umowy o przylaczenie do sieci
elektroenergetyczne), o ktore] mowa wart. 61 ust. 5 ustawy zdnia 27 marca 2003r. o planowaniu |
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz.B47 wraz z pdZniejszymi zmianami).

Whioskodawca zobowigzany jest zglosié pisemnie w OSD kazdy posiadany agregat pradotworczy oraz
uzgodnic warunki polgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Polaczenie to winno by¢ wykonane w sposob
wykluczajacy prace réwnoleglg agregatu z siecig dystrybucyjng oraz mozliwosé podania napigcia na sieé
dystrybucyjna.

Warunki przylgczenia okreslono dla V grupy przylgczeniowe),
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Zal nr 1 - do warunkow przylaczenia nr. WP/029184/2014/008R03

INFORMACJE DLA ZAWARCIA UMOWY O PRZYLACZENIE
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Rozpoczecie prac celem przylaczeria obiektu do sieci nastapl po zawarciu umowy o przytgczenie do siecl,
W celu zawarcia Umowy o przylaczenie nalezy wypeinic .Wniosek o zawarcie/zmiang umowy o przylaczenie
do sieci dystrybucyjnej" (dale] Wniosek), kidry dostepny jest na stronie internetowe] www.tauron-dystrybucia pl
oraz w Punktach Obslugi Klienta.

Whniosek nalezy zlozyé w Punkcie Obslugi Klienta lub przestac za posrednictwem poczty na adres

korespondencyjny wskazany na warunkach przylgczenia.

W przypadku zlozenia Wniosku przez osobe fizyczng, bezwzglednie powinny byé podane nastgpujgce dane:

Imig, Nazwisko, Dowéd tozsamosci, Adres, Adres korespondencyjny, Osoba upowazniona do zawarcia

umowy o przylaczenie (jezell podpis bedzie skladal reprezentant/peinomocnik). W przypadku ziozenia

Whiosku przez osobg prawna bezwzglednie powinny by¢ wypelnione pola: Nazwa firmy, NIP, REGON, Adres,

Adres korespondencyjny, Osoba upowazniona do zawarcia umowy o przylaczenie (jezell podpis bedzie

skiadal reprezentant/peinomocnik),

W przypadku wskazania osoby upowaznione] do zawarcia Umowy o przylaczenie (reprezentanta |ub

pelnomocnika) bezwzglednie powinny by¢ podane dane osoby upowaznionej do udzielania | otrzymywania

informacji dotyczacych realizacji przedmiotu umowy: Imig, Nazwisko, (w przypadku oséb prawnych Nazwa
firmy), Adres korespondencyjny oraz nr felefonu, Dodatkowo nalezy dolgczy¢ do wniosku dokumenty

z zakresem pelnomocnictw | uprawnien reprezentantow (peinomocnictwa).

We Whiosku nalezy bezwzglednie poda¢ znak Warunkow przylgczenia i datg lub w przypadku zmiany umowy

o przylaczenie nalezy podaé numer zmienianej umowy o przylaczenie.

Do Wriosku nalezy dolgczyé aktualny tytul prawny do korzystania z obiektu. Za dokument potwierdzajgcy tytul

prawny do korzystania z obiektu uznaje sig m.in. odpis z ksiegl wieczystej nieruchomosci, akl wiasnosci,

umowe uzyczenia, umowe najmu, umowe dzierzawy lub inny dokument wykazujgcy prawo wnioskodawcy do
korzystania z nieruchomosci, obiektu lub lokalu, Ww. dokumenty nalezy zlozyé w formie kserokopii
potwierdzonej za zgodnosé z aryginatem przez Przylaczany Podmiot.

Da Whiosku nalezy dodatkowo dolgczyé w zaleznosd od potrzeb nastgpujgce zalgczniki:

» aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego,
« aktualny wypis z Ewidencji dziatalnosci gospodarcze).

Proces przylaczania moze zostac ulatwiony | przyspieszony, w przypadku dostarczenia dodatkowo, nizej

wymienionych dokumentow:

a) projektu zagospodarowania dziakkl lub terenu wg wymogéw zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz. U. nr 120, poz. 1133),

b) kserokopii decyzji 0 pozwoleniu na budowe obiektu lub zgloszenia budowy (o ile jest wymagane),

) Kopil aktualnej mapy zasadnicze] ub mapy jednostkowej przyjelej do paristwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego dla trasy linil do miejsca przylaczenia do sieci nN, pozyskang z panstwowych zasobow
geodezyjnych lub kartograficznych nie wczesniej niz 3 miesiqgce przed podpisaniem umowy
o przylaczenie,

d) wypisu z rejestru gruntéw | wyrysu z mapy ewidencyjne) gruntow dia jak wyzej,

@) protokolu uzgodnien z wiascicielami — uzytkownikami gruntow (zgody na lokalizacje projektowanych
urzadzen - druk TAURON Dystrybucja S.A., dostepny w kazdym Rejonie Dystrybucil).

Dostarczenie dokumentdw z podpunktow a) + €) nie jest obligatoryjne.

Wyjatek stanowig przytaczenia placow budowy, kiedy to inwestor (Przylaczany Podmiot) powinien dostarczy¢

kserokopie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zlozy¢ pisemne oswiadczenie, e nie jest ona wymagana.

Po sprawdzeniu kompletnosci Whniosku, Umowa o przylaczenie zostanie przygotowana iprzekazana

Przylgczanemu Podmiotowi, w sposob zgodny z deklaracj zlozong w pkt S Wniosku,

10. Informujemy ponadto, ze dla mocy przylgczeniowej P = 9,0 kW szacowana wysoko$c opfaly za przylgczenie

11

wynosi 538,65 zI netto, wyznaczona wedlg obowiazujacych zasad kalkulacji oplaty za przylaczenie
zawarlych w Taryfie. Do ww. kwoty zostanie doliczony podatek VAT wg obowligzujgacej stawki.

Wysokosé optaty za przylaczenie ulegnie zmianle, jezeli w dniu przygotowania Umowy o przylaczenie
obowiazywaé beda inne zasady lub stawki oplat za przylaczenie, okreslone w Taryfie aktualnej w dniu
przygotowania tej Umowy.

Przewidywany termin realizacji umowy o przylaczenie moze wynies¢ do 18 miesigcy od dnia podpisania
umowy o przylaczenie przez przedstawiciela OSD. Termin realizacji umowy o przylaczenie uzalezniony jest
od zakresu prac jaki jest niezbedny do zrealizowania celem przylaczenia obiektu do sieci.

12 Infarmacje dodatkowe, w zakresie zawierania umow o przylaczenie, mozna uzyskat w kazdym Punkcie

Obslugi Klienta TAURON Obsluga Klienta Sp. z 0.0.

13. Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dzialalnosci TAURON Dystrybucja

S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sa na stronie intemetowej www.tauron-dystrybucja pl




B e
. H-T—__ﬂ.u
= e




