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-Oferenci-

dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: “Budowa kanalizacji sanitarnej
wraz z przylgczami w miejscowosci Cyganka”

Niniejszym przekazuj¢ odpowiedzi na zapytania oferentéw w przetargu j.w.:

1. Prosimy o wyjasnienie czy w zwiazku z modernizacjg istniejacej przepompowni

$ciekow w Pankach, ul. Zielona konieczna bedzie:

- ingerencja w istniejacy zbiornik pompowni,

- wykonania dodatkowych uszczelnien,

- rozbidrka istniejacego zagospodarowania terenu pompowni,

- wykonania robét ziemnych,

- odwodnieniowych?

Jesli tak prosimy o korektg przedmiaru w tym zakresie.

Czy w przypadku koniecznosci wykonania ww. prac nie wynikajacych

z dokumentacji projektowej i przedmiaru zostang one rozliczone jako roboty

dodatkowe.

Z zamieszczonej dokumentacji wynika jedynie:
W istniejace] przepompowni $ciekoéw przewidziano wymiang pomp Sarlin typ
SV024BH na pompy o wigkszej wydajnosci Grundfoss SLV.80.80.75.2.51D o mocy

8,7 kW, a takze orurowanie, zabudowe zasuw oraz sterowanie EPS.
W zatgczniku karta doboru przepompowni Sciekow (str. 26-28).

Odpowiedz: Dokumentacja projektowa 1 kosztorys zawieraja wszystkie elementy
planowanych robét, wykonanie wymienionych w pytaniu robét nie bedzie konieczne.

2. Projekt oraz przedmiar rob6t zaktada koniecznos¢ montazu stupa oswietleniowego
na terenie pompowni, prosimy o okreslenie typu stupa i jego wysokosci. Jednoczesnie
informujemy, ze zaproponowane w dokumentacji szafy sterownicze nie zawieraja
w swoim wyposazeniu czujnikéw zmierzchowych i zegaréw astronomicznych.
Prosimy o ewentualng korekte przedmiaru w tym zakresie.

OdpowiedZz: W przedmiarze rob6t w pozycji 132 przewidziano wykonanie oswietlenia,
podstawa do wyliczen KNR 5-10 2011-03 + kalkulacja wlasna. Nalezy przewidzie¢ lampg
na stupie stalowym o wysokosci 4 mb z czujnikiem zmierzchowym — S
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