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~Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary
wiejskie”
Panki dn. 27-01-2022r.

Gmina Panki

Ul. Tysigclecia 5

42-140 Panki

e-mail: sekretariat@panki.pl
www.bip.panki.pl

ZBI.Z0.271.01.2022
Znak sprawy

Tres¢ pytan z dn. 26-01-2022r. i odpowiedzi do zapytania ofertowego NR
ZBI.Z20.271.01.2022

Dotyczy: zapytania ofertowego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn.
~Modernizacja obiektu boisk sportowych w miejscowosci Panki poprzez dostawe i
montaz instalacji fotowoltaicznej o mocy 5 kwW”

Pytanie 1

1. Czy Zamawiajacy dopuszcza montaz paneli fotowoltaicznych réwnolegle do nachylenia
dachu?

Do dachéw ptaskich zaliczamy dachy o nachyleniu potaci od 0 do 5 stopni. Przy kacie
nachylenia 10 stopni stosowane sq systemy montazowe na dach skosny bez
uwzglednienia korekcji kata

Odpowiedz na pytanie 1

Zamawiajacy nie dopuszcza montazu paneli fotowoltaicznych réwnolegle do nachylenia
dachu. Wymagany jest montaz na stelazu korygujagcym kat nachylenia paneli
fotowoltaicznych o 30°-35° w kierunku potudniowym,

Pytanie 2

2. Gdzie znajduje sie mozliwe miejsce wpiecia dla instalacji fotowoltaicznej (np.
rozdzielnica)?

Odpowiedz na pytanie 2 .
Rozdzielnia instalacji elektrycznej wraz z licznikiem znajduje sie wewnatrz budynku KS
Panki na parterze przy elewacji pétnocnej,

Pytanie 3

3. Jaka jest planowana dtugosé¢ trasy kablowej od miejsca instalacji do miejsca wpiecia?
Odpowiedz na pytanie 3

Dtugosc¢ trasy kablowej wynosi ok. 15 mb.

Pytanie 4

4. Czy Zamawiajacy zapewni dostep do Internetu, np. Wi-Fi koniecznego do
uruchomienia monitoringu instalacji fotowoltaicznej?

OdpowiedZ na pytanie 4

Tak. W budynku KS Panki na ktérym planowany jest montaz instalacji fotowoltaicznej
dostepna jest sie¢ internetowa LAN oraz Wi-Fi
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Pytanie 5
5. Czy w budynku wystepuje agregat pradotwoérczy? Jezel tak, jaka moc agregatu?
odpowiedz na pytanie 5
Budynek nie jest wyposazony W agregat pradotworczy
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