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Założenia  kosztorysowe, charakterystyka obiektu :          

Kosztorys  inwestorski opracowano  na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r.  Dz. U. Nr 
130 poz.1389.
1. Charakterystyka obiektu i robót.
Zakres niniejszego opracowania obejmuje remont sieci napowietrznej i kablowej oświetlenia ulicznego.
Opracowanie obejmuje:
   - demontaż i montaż opraw oświetlenia ulicznego wraz z osprzętem
   - uruchomienie Bezprzewodowego Sterowania Oświetleniem
   - pomiary i próby powykonawcze.  
2. Przedmiar robót został ujęty w kosztorysie inwestorskim w dalszej części opracowania.
3. Kosztorys inwestorski sporządzony został metodą kalkulacji uproszczonej.
4. Tabela elementów scalonych przedstawiona została w dalszej części opracowania.

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
PRZEDMIAR:

Demontaże1

kplDemontaż oprawy oświetlenia ulicznego wraz z zabezpieczeniem,
przewodem zasilającym i zaciskami na słupach sieci napowietrznej
do wys. 10 metrów

KNNR 9 1005-
03

1
d.1

573kpl573

573RAZEM

Wymiana/montaż elementów dodatkowych2

kpl.pr
zew.

Dostawa wraz z montażem/wymianą przewodów do opraw
oświetleniowych - w wysięgnikach zamontowanych na słupach
energetycznych linii napowietrznych

KSNR 9 1004-
04

2
d.2

573kpl.pr
zew.

573

573RAZEM

sztDostawa wraz z montażem/wymianą zacisków prądowych na
liniach napowietrznych

KSNR 9 1006-
02

3
d.2

573szt573

573RAZEM

sztDostawa wraz z montażem/wymianą zabezpieczeń na liniach
napowietrznych

KSNR 9 1006-
02

4
d.2

573szt573

573RAZEM

Montaż opraw3

szt.Dostawa wraz z montażem nowych opraw oświetlenia ulicznego
typu LED

KNNR 5 1004-
02

5
d.3

533szt.533

533RAZEM

szt.Montaż opraw oświetlenia ulicznego dostarczonych przez
Zamawiającego

KNNR 5 1004-
02

6
d.3

40szt.40

40RAZEM

Uruchomienie4

pomi
ar

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy
(pomiar pierwszy)

KNNR 5 1303-
01

7
d.4

573pomi
ar

573

573RAZEM

prób.Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza
próba)

KNNR 5 1305-
01

8
d.4

573prób.573

573RAZEM
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